
กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

สมาคมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไทย สิงหาคม 2563 1

ขั้นตอนการขออนุญาตเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง

➢พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550

➢กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และ
อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556

➢กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560

➢กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบ
กิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556

➢กฎกระทรวง การซ่อมบ ารุงถังเก็บน้ ามันและถังขนส่งน้ ามัน พ.ศ. 2560

➢กฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ามันและผู้ปฏบิัติงาน
เกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการ
ทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน พ.ศ. 2556
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กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง

➢กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2558

➢ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2553

➢ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัย
ความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสยีหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

3



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2550

มาตรา 4
“น้ ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปโิตรเลียมเหลว น้ ามันดิบ 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลงิส าหรับเคร่ืองบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา และ
น้ ามันหล่อลื่น

“การมีน้ ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครอง
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรอืผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นกรณีมีไว้เพื่อจ าหน่าย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้ 
หรือเพ่ือประการอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการทิ้งหรือปรากฏในบริเวณที่อยู่ใน
ความครอบครองด้วย
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กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2550

มาตรา 17 แบ่งประเภทกิจการควบคุมของการมีน้ ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง ออกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้

(1) ประเภทที่ 1 ได้แก่ กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันทีตามความประสงค์ของ      
ผู้ประกอบกิจการ

(2) ประเภทที่ 2 ได้แก่ กิจการที่เม่ือจะประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบก่อน

(3) ประเภทที่ 3 ได้แก่ กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะ
ประกอบการได้
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กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
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ข้อ 3 “สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามัน และให้

หมายความรวมถงึบรเิวณที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ใบอนุญาต หรือใบรับแจ้ง ให้ใช้เป็น
สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ อุปกรณ์ หรอืเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถงึ คลังน้ ามันและสถานบีริการน้ ามัน

ข้อ 5 น้ ามันม ี3 ชนิด ดังต่อไปน้ี 

(1) ชนิดไวไฟมาก ได้แก่ น้ ามันที่มีจุดวาบไฟต่ ากว่า 37.8 องศาเซลเซียส
(2) ชนิดไวไฟปานกลาง ได้แก่ น้ ามันที่มีจุดวาบไฟตั้งแต่ 37.8 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

แต่ต่ ากว่า 60 องศาเซลเซียส 
(3) ชนิดไวไฟน้อย ได้แก่ น้ ามันที่มจีุดวาบไฟตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป 



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
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ข้อ 6 ภาชนะบรรจุน้ ามันมี 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(1) ขวดน้ ามัน 
(2) กระป๋องน้ ามัน 
(3) ถังน้ ามัน 
(4) ถังเก็บน้ ามัน 
(5) ถังขนส่งน้ ามัน



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556

8

ข้อ 9 ถังน้ ามัน ได้แก่
(1) ภาชนะเหล็กส าหรับบรรจุน้ ามันชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรอื

ชนิดไวไฟน้อยที่มีปรมิาณความจุไม่เกิน 227 ลิตร
(2) ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุน้ ามันชนดิไวไฟน้อยประเภทน้ ามันหล่อลื่นที่มี

ปริมาณความจุเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกนิ 227 ลิตร

ข้อ 10 ถังเก็บน้ ามัน ปริมาณความจุเกิน 227 ลิตร แบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี

(1) ถังเก็บน้ ามันเหนอืพื้นดิน ม ี2 ชนิด ดังต่อไปนี้
(ก) ถังเก็บน้ ามันขนาดเล็ก ปริมาณความจุเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลิตร
(ข) ถังเก็บน้ ามันขนาดใหญ่ มปีริมาณความจุเกิน 2,500 ลิตรข้ึนไป แบ่งเป็น

1) ถังตามแนวนอน 2) ถังตามแนวตั้ง
(2) ถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดิน ได้แก่ ถังเก็บน้ ามันตามแนวนอนหรือแนวตั้งหรือ

ถังทรงกลมที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน
(3) ถังเก็บน้ ามันที่ตดิตั้งภายในโป๊ะเหล็ก



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556

9

ข้อ 13 สถานที่เก็บรักษาน้ ามันมี 3 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี

(1) ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานที่เก็บน้ ามันชนดิใดชนดิหนึ่งหรือหลายชนดิดังต่อไปนี้
(ก) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟมาก ที่มปีริมาณไม่เกิน 40 ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟปานกลาง ที่มปีริมาณไม่เกิน 227 ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟน้อย ที่มปีริมาณไม่เกิน 454 ลิตร

https://oonsura.files.wordpress.com/2010/09/img_2183.jpg
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กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
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ข้อ 13 (ต่อ)
(2) ลักษณะที่สอง ได้แก่ สถานที่เก็บน้ ามันชนดิใดชนดิหนึ่งหรือหลายชนดิดังต่อไปนี้

(ก) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟมาก ที่มปีริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟปานกลาง ที่มปีริมาณเกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกนิ 

1,000 ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟน้อย ที่มปีริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน         

15,000 ลิตร



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556

11

ข้อ 13 (ต่อ)
(3) ลักษณะที่สาม ได้แก่ สถานที่เก็บน้ ามันชนดิใดชนดิหนึ่งหรือหลายชนดิดังต่อไปนี้

(ก) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟมาก ที่มปีริมาณเกิน 454 ลิตร ขึ้นไป
(ข) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟปานกลาง ที่มปีริมาณเกิน 1,000 ลิตรข้ึนไป
(ค) สถานที่เก็บน้ ามันชนดิไวไฟน้อย ที่มปีริมาณเกนิ 15,000 ลิตรข้ึนไป
โดยปริมาณทั้งหมดของน้ ามันในสถานที่เก็บรักษาน้ ามันลักษณะที่สามรวมกัน

แล้วต้องไม่เกิน 500,000 ลิตร
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กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 
และอัตราค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
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ข้อ 42 กิจการควบคุมประเภทที่ 1 ตามมาตรา 17 ได้แก่
(1) สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่หนึ่ง

ข้อ 43 กิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามมาตรา 17 ได้แก่
(1) สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สอง

ข้อ 44 กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามมาตรา 17 ได้แก่
(3) สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม

ข้อ 45 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามข้อ 43 ต้องแจ้งการ
ประกอบกจิการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ธพ.ป.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

การประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งเกินกว่าหนึ่งแห่ง ให้ผู้ประกอบกจิการแจ้งการ
ประกอบกจิการทุกแห่ง

ข้อ 49 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามข้อ 44 ให้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามแบบที่อธิบดปีระกาศก าหนด พร้อม
ด้วยเอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบค าขอ และ

แบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
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ข้อ 2 ในการแจ้งการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 ... ให้ผู้ประกอบกจิการแจ้งการ
ประกอบกิจการ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปน้ี

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(2) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ ส านักงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานประกอบการน้ันตั้งอยู่

ข้อ 3 ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 ... ให้ผู้ประกอบ

กิจการยื่นแบบค าขอ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(2) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ... ในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(4) ผู้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ในเขตจังหวัดอื่น

นอกจากเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานพลังงานจังหวัด
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ใบแจ้งการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.1)

✓

ไวไฟน้อย        ถังเก็บน้ ามัน      1 ถัง
ดเีซล             10,000
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ใบแจ้งการประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.1)
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ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2)

อธพ. / นายก อปท.

ไวไฟน้อย     1
ดีเซล           10,000
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ใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น.1)

*
สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม

*
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แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ธพ.น. 2)

สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม

อธพ. / ผวจ.

บรษิัท ...
สนง.ใหญ่

ที่ตั้ง สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน
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กฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2551
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หมวด 1 บททั่วไป (ข้อ 3 - 5)

หมวด 2 สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่หนึ่ง
ส่วนที่ 1 การเก็บน้ ามันเชื้อเพลงิและระยะปลอดภัยภายใน (ข้อ 6 - 7)
ส่วนที่ 2 ภาชนะบรรจุน้ ามันเช้ือเพลิง (ข้อ 8)
ส่วนที่ 3 การป้องกันและระงับอัคคภีัย (ข้อ 9 - 13)

หมวด 3 สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สอง
ส่วนที่ 1 การเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงและระยะปลอดภัยภายใน (ข้อ 14 - 16)
ส่วนที่ 2 ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง (ข้อ 17 - 19)
ส่วนที่ 3 ถังเก็บน้ ามันเช้ือเพลิง (ข้อ 20 - 22)
ส่วนที่ 4 ระบบท่อน้ ามันเช้ือเพลิงและอุปกรณ์ (ข้อ 23 - 25)
ส่วนที่ 5 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ข้อ 26 – 27)
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หมวด 4 สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม
ส่วนที่ 1 ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก (ข้อ 28 - 29)
ส่วนที่ 2 การเก็บน้ ามันเชื้อเพลงิและระยะปลอดภัยภายใน (ข้อ 30 - 40)
ส่วนที่ 3 ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง (ข้อ 41 - 55)
ส่วนที่ 4 ถังเก็บน้ ามันเช้ือเพลิง (ข้อ 56 - 76)
ส่วนที่ 5 ระบบท่อน้ ามันเช้ือเพลิงและอุปกรณ์ (ข้อ 77 - 82)
ส่วนที่ 6 การป้องกันและระงับอัคคภีัย (ข้อ 83 - 92)

บทเฉพาะกาล (ข้อ 93 - 96)
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กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ของสถานท่ีประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556
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ข้อ 13 บริเวณอันตรายภายในสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ส าหรับน้ ามันชนิด

ไวไฟมาก ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปน้ี ...

ข้อ 18 สิ่งปลูกสร้างภายในเขตสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม ที่มกีารเก็บน้ ามัน

ชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกนิ 454 ลิตร ที่ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ได้แก่ 
...

➢ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตดิตั้งตวัน าล่อฟ้า จ านวนและระยะห่าง
ของตัวน าลงดิน ที่ถังเก็บน้ ามัน พ.ศ. 2559
➢ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต 
พ.ศ. 2559
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กฎกระทรวง การซ่อมบ ารุงถังเก็บน้ ามันและถังขนส่งน้ ามัน พ.ศ. 2560
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แก้ไข ข้อ 22, 66, 72, 81
...เมื่อใช้งานครบหนึ่งปแีละสิบป ีต้องท าการทดสอบและตรวจสอบตามวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบ ารุงถังเก็บน้ ามันและถังขนส่งน้ ามัน

ยกเลิกข้อ 67, 68, 69

+ กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

การทดสอบและ
ตรวจสอบ

คลังน ้ามัน
สถานที่เก็บรักษาน ้ามัน
และสถานีบริการน ้ามัน

ถังขนส่งน ้ามัน

ตามวาระ ทุก 1 ปี ทุก 1 ปี ทุก 1 ปี

ครบวาระ ทุก 15 ปี ทุก 10 ปี ทุก 6 ปี

การซ่อมบ้ารุงที่ต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบ
โดย ผู้ทดสอบและตรวจสอบ
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กฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน
และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน 

และหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข ในการทดสอบและตรวจสอบน้ ามัน พ.ศ. 2556
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ผู้ทดสอบและตรวจสอบน ้ามัน แบ่งเป็น 3 ระดับ 

ระดับ 1
สามารถด้าเนินการทดสอบและตรวจสอบ
รายการต่างๆ ในสถานประกอบกิจการน ้ามันที่
มีปริมาณของภาชนะบรรจุน ้ามันรวมกันไม่เกิน 
360,000 ลิตร ดังต่อไปนี 

(ก) ภาชนะบรรจุน ้ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 30,000
ลิตร ได้แก่ ถังน ้ามัน ถังเก็บน ้ามัน
ขนาดเล็ก ถังเก็บน ้ามันขนาดใหญ่ชนดิถังตาม
แนวนอน ถังเก็บน ้ามันใต้พื นดิน ถังเก็บน ้ามันที่ติดตั ง
ภายในโป๊ะเหล็ก และอุปกรณ์ เว้นแต่ถังเก็บน ้ามันใน
สถานที่ท่ีมีการรับหรือจ่ายน ้ามันโดยระบบการขนส่ง
น ้ามันทางท่อ

(ข) ระบบท่อน ้ามัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บ
น ้ามัน ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน ้ามัน และ
อุปกรณ์

(ค) ที่ตั ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่
ประกอบกิจการน ้ามัน

ระดับ 2
สามารถด้าเนินการทดสอบและตรวจสอบ
รายการต่างๆ ในสถานที่ประกอบกิจการน ้ามันที่
มีปริมาณของภาชนะบรรจุน ้ามันรวมกันไม่เกิน 
500,000 ลิตร ดังต่อไปนี    

(ก) ภาชนะบรรจุน ้ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 100,000
ลิตร ได้แก่ ถังน ้ามัน ถังขนส่งน ้ามัน ถังเก็บน ้ามันขนาด
เล็ก ถังเก็บน ้ามันขนาดใหญ่ชนดิถงัตามแนวนอน ถัง
เก็บน ้ามันขนาดใหญ่ชนดิถังตามแนวตั ง ถังเก็บน ้ามันใต้
พื นดิน ถังเก็บน ้ามันที่ติดตั งภายในโป๊ะเหล็ก และ
อุปกรณ์ เว้นแต่ถังเก็บน ้ามันในสถานที่ท่ีมีการรับหรือ
จ่ายน ้ามันโดยระบบการขนส่งน ้ามันทางท่อ   

(ข) ระบบท่อน ้ามัน ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกันอันตรายจากการเก็บ
น ้ามัน ระบบป้องกันอันตรายจากการจ่ายน ้ามัน และ
อุปกรณ์

(ค) ที่ตั ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่
ประกอบกิจการน ้ามัน

ระดับ 3
สามารถด้าเนินการทดสอบและตรวจสอบ
รายการต่างๆ ทุกประเภทในสถานที่ประกอบ
กิจการน ้ามันตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง ดังต่อไปนี 

(ก) ภาชนะบรรจุน ้ามัน และอุปกรณ์
(ข) ระบบท่อน ้ามัน ระบบไฟฟ้า ระบบ

ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบป้องกัน
อันตรายจากการเก็บน ้ามัน ระบบป้องกัน
อันตรายจากการจ่ายน ้ามัน และอุปกรณ์

(ค) ที่ตั ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของ
สถานที่ประกอบกิจการน ้ามัน

15 ราย 2 ราย 18 ราย
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กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2558
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ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3 ... ดังต่อไปนี้ ต้อง
จัดให้มีผู้ปฏิบัติงาน

(3) สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม
ข้อ 4 การประกอบกจิการตามข้อ 3 ต้องมผีู้ปฏบิัตงิานตามจ านวนที่อธิบดี
ประกาศก าหนด

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ แบบค าขอ          
แบบใบรับรอง แบบบัตรประจ าตัว และหลักสูตรการฝึกอบรม ของผู้ฝึกอบรม 
วทิยากร และผู้ปฏบิัตงิาน พ.ศ. 2559
ข้อ 2 การประกอบกจิการ ... สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม... ต้องมี
ผู้ปฏบิัตงิานจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่เปิดด าเนินการ
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ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มี
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย

จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
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ข้อ 3 ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มกีารประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับ

ความเสยีหายจากอัคคภีัยหรือการระเบดิอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ข้อ 4 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกดิจากการประกอบกจิการควบคุมน้ ามัน 
ให้มีจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับความเสยีหายที่เกิดขึ้นต่อคร้ัง ส าหรับการเสยีชวีิต 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ หรือค่ารักษาพยาบาล และความเสยีหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับ
ความเสยีหายไม่น้อยกว่าจ านวน ดังต่อไปน้ี

(2) สถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท

ข้อ 9 ให้มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองตลอดเวลาที่ประกอบกจิการควบคุมประเภทที่ 3

ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 44/2557 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตรา
เบี้ยประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกดิจากการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลงิ
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การจัดเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าภายในชั้นใต้ดินของอาคาร ตามที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง วศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
สมาคมเครื่องก าเนดิไฟฟ้าไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมช่างเหมาไทยและเครื่องกลไทย และตัวแทน
จากบรษิัทผู้ออกแบบ และบริหารอาคาร กับกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมนี้ได้แจ้ง
มาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ ามันส าหรับเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิงและภาชนะบรรจุน้ ามันส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน ตาม
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. และมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง
เครื่องก าเนดิไฟฟ้า ฉบับล่าสุด

ข้อสรุปจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตามความเห็นของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวศิวกรรมที่ให้ความเห็นไว้ว่า ภาชนะดังกล่าว
เป็นส่วนควบของเครื่อง เนื่องจากไม่ได้เก็บน้ ามันในภาชนะบรรจุแยกออกจาก
ระบบ ดังนั้นกรมธุรกิจพลังงานเห็นว่า ต้องตีตามความหมายที่เข้าใจกันในวงการ
ทางเทคนิคว่า ภาชนะบรรจุน้ ามันที่ใช้ส าหรับบรรจุน้ ามันดีเซล เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อนการท างานของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ขนาดไม่เกิน 5,000 ลิตรต่อ 1 เครื่อง
และของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน ขนาดไม่เกิน 2,500 ลิตรต่อ 1 เครื่อง
ไม่ใช่ภาชนะบรรจุน้ ามันตาม ข้อ 6 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ฯพ.ศ. 2556

อนึ่ง การติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน
ต้องมมีาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่วศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนด

ข้อพิจารณาของกรมธุรกจิพลังงาน ที่ พน 0404/13029 ลงวันที่ 12 พ.ย.62



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน
28

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2

ผู้ประกอบ
กิจการ ยื่น
เรื่องแจ้งการ
ประกอบ

กิจการ ตาม
แบบ ธพ.ป.1

ธพ. / อปท.
• ตรวจสอบเอกสาร
• ตรวจสอบแบบก่อสร้าง

ธพ. / อปท.
ออกใบรับแจ้งฯ 
ตามแบบ ธพ.ป.2

กรมธุรกิจพลังงาน/
ส านักงานพลังงานจังหวัด

แจ้งเพ่ือทราบ
ภายใน 30 วัน

ถูกต้อง
ครบถ้วน

ออกใบรับแจ้งให้ผู้ประกอบการ ภายในวันที่แจ้ง
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การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ไม่รับค าขอฯหรือลง
บันทึกความบกพร่อง

ผู้ขออนุญาต
ยื่นค าขอ 

(แบบ ธพ.น.1)
พร้อมแบบ
ก่อสร้างและ
รายการ

ค านวณและ
เอกสารอื่น
ตามที่ระบุไว้

ธพ. / พนจ. แจ้ง
ผลการพิจารณาให้
ผู้ขออนุญาตทราบ

ถูกต้อง
ครบถ้วน

ธพ. / พนจ. 
ตรวจแบบก่อสร้าง
รายการค านวณ 

ตรวจสอบสถานที่

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ขั้นตอนการรับค าขอฯ (เห็นชอบแบบฯ)

ระยะเวลาด าเนินการตามระเบยีบฯ 45 วันท าการ

ธพ. / พนจ.
รับเรื่อง/ตรวจสอบ

เอกสาร
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การออกใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตฯ

ระยะเวลาด าเนินการตามระเบยีบฯ 30 วันท าการ

ผู้ขออนุญาต
ยื่นหนังสือขอรับ

ใบอนุญาตฯ พร้อม
- เอกสารประกันภัย
- รายงานผลการ
ทดสอบฯ
- หนังสอือนุญาต
ท าทางเช่ือมฯ (ถ้ามี) 
และเอกสารอื่น ธพ. / พนจ. แจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อ

ช าระค่าธรรมเนยีม แล้วน าหลักฐานฯ 
มาขอรับใบอนุญาตฯ ธพ.น.2

ธพ. / พนจ.
คิดค่าธรรมเนียม

และออกใบอนุญาต 
ธพ.น.2

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ไม่รับค าขอฯหรือลง
บันทึกความบกพร่อง

ถูกต้อง
ครบถ้วน

ตรวจสถานที่
ก่อสร้าง ถูกต้อง

ธพ. / พนจ.
รับเรื่อง/ตรวจสอบ

เอกสาร

ไม่ถูกต้อง
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การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงและอุปกรณ์

ผู้ขออนุญาต
ยื่นหนังสือขอนัด
ทดสอบฯ พร้อม
แผนการทดสอบฯ 
โดย ผู้ทดสอบฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ
ต่อ ผู้อนุญาต* 
ก่อนจัดให้มกีาร
ทดสอบฯ ไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการ

ผู้อนุญาต* 
ควบคุมการ
ทดสอบฯ

ผู้อนุญาต*
แจ้งผลให้

ผู้ขออนุญาต
รับทราบ

ผู้ทดสอบฯ จัดท า
รายงานและรับรอง
ผลการทดสอบฯ ให้
ผู้ขออนุญาต ภายใน 
15 วันท าการหลัง
ทดสอบฯ เพื่อส่งให้ 

ผู้อนุญาต* 
ตรวจสอบ

*ผู้อนุญาต ได้แก่ ธพ. พนจ. หรือ อปท.  แล้วแต่กรณี
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ตัวอย่าง
ถังเก็บน้ ามัน 20,000 ลิตร

(ดีเซล/ไวไฟน้อย)

(<2,500 ลิตร)

(<2,500 ลิตร)

อาคาร

(>1.5)

(    >1.5)

(>1.5) (>1.5)

B

(   >1)A
(    >1.5)C

(   >4.5 ม. จากเขตที่ดิน)D

เขื่อน

A ระยะ ถัง กับ ถัง

B ระยะ ถัง กับ เข่ือน

C ระยะ ถัง กับ อาคาร

>3 ม.
จากเขต

สถานที่เก็บ

E

>3 ม.

>3 ม.

D ระยะ ถัง กับ ที่ดิน 

E ระยะ เข่ือน กับ เขต 
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“ผู้อนุญาต” 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย

( ผวจ. / นายก อปท. / พนจ. )

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี”
วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงาน หรือ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ให้มีอ านาจหน้าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
( ผวจ. / นายก อปท. / พนจ. / ตร. )

การก ากับดูแลการประกอบกิจการควบคุม



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน
35

อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
(1) เข้าไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ 
ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่น้ัน
(2) น าตัวอย่างน้ ามันเพื่อตรวจสอบ พร้อม
กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(3) ตรวจ ค้น กัก ยึด หรืออายัดน้ ามัน
เชื้อเพลงิ ถังหรอืภาชนะบรรจุ เคร่ืองอุปกรณ์ 
หรือสิ่งใด ๆ
(4) มหีนังสอืเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือ
ให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด
(5) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้ว
รายงานต่อผู้อนุญาตหรอืรัฐมนตรี

มาตรา 53

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามเงื่อนไขที่  
ผู้อนุญาตก าหนดตามมาตรา 22 หรือ
ผู้รับสัมปทานฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ก าหนดใน
สัมปทาน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 
สั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน 
หรือแก้ไขหรอืปรับปรุง หรือปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด

มาตรา 54
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ระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน
หรือปรับไม่เกนิ 50,000 บาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
ไม่แจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (มาตรา 63)

ระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
และให้ศาลสั่งให้เลิกกิจการ

ไม่แจ้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้ศาล
สั่งให้เลิกประกอบกิจการ (มาตรา 64 วรรคสอง)

แจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา 64 วรรคแรก) 



กองความปลอดภยัธรุกจิน า้มนั กรมธรุกจิพลงังาน
37

ระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี
หรือปรับไม่เกนิ 200,000 บาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 65)

ระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี
หรือปรับไม่เกนิ 100,000 บาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 7 (มาตรา 66)

ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต (มาตรา 68 ประกอบมาตรา 27)

ระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
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www.doeb.go.th

กรมธุรกิจพลังงาน โทร. 02 794 4000
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