
วศ.ปิยพันธ์ จันทร์เพ็ชร์
 กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารสมัยที่ 7

 กรรมการ ร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 ผู้ช ำนำญกำร ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรตรวจรับรองรำยงำนตำม พรบ.ฯ

 ประเมิน ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545

 สำขำอำชีพ ช่ำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร

 สำขำอำชีพ ช่ำงเครื่องปรับอำกำศในบ้ำน และกำรพำณิชย์ขนำดเล็ก

 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จ ากัด 

 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ออดิท จ ากัด
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ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและป้ายบอกทางออก 
(Emergency Light & Exit Sign)

วศ.ปิยพันธ์ จันทร์เพ็ชร์

กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารสมัยที่ 7

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จ ากัด 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ออดิท จ ากัด 

2
Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet



กฎหมาย
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและ

ป้ายบอกทางออก

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ล ำดบัควำมส ำคญัของกฎหมำย
รัฐธรรมนูญ

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบญัญติั

พระราชก าหนด
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครและขอ้บญัญติัเมอองพทัยา

กฎหทำยทีต่รำขึน้โดย
พระเจ้ำแผ่นดนิ

กฎหมำยทีอ่อกโดย
ประชำชน

บทบัญญตัิกฎหมำยแม่บท

อนุบญัญตัิกฎหมำยลูก

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet4



กฎกระทรวงออกปี 2535
 ปี 2535 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33

ประเภท เป็นกฎกระทรวง ส าหรับ อาคารสูง หรออ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีขออนุญาตก่อสร้าง หลงัปี 2535
 กฎหมำย กล่าวไวใ้น ขอ้ 14

"ขอ้ 14 อาคารสูงหรอออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบ
ออ่น และสามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเมอ่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยดุท างาน

แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง ตอ้งสามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าไดเ้พียงพอตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

(1) จ่ายพลงังานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองชัว่โมงส าหรับเครอ่องหมายแสดงทางฉุกเฉินทางเดิน หอ้งโถง บนัได และ
ระบบสัญญาณเตออนเพลิงไหม้

(2) จ่ายพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลาท่ีใชง้านส าหรับลิฟตด์บัเพลิง เครอ่องสูบน ้าดบัเพลิง หอ้งช่วยชีวติฉุกเฉิน ระบบสอ่อสาร 
เพอ่อความปลอดภยัของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติหรออสุขภาพอนามยัเมอ่อ
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง "

 สรุป  ต้องมี แสงสวา่งจากระบบไฟฟ้าส ารอง (พอ้นท่ีทัว่ไป)
 สรุป  ต้องมป้ีายบอกทางหนีไฟเป็น เครอ่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน
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กฎกระทรวงออกปี 2535
ปี 2535 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33
ประเภท เป็นกฎกระทรวง ส าหรับ อาคารสูง หรออ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีขออนุญาต

ก่อสร้าง หลงัปี 2535
กฎหมำย กล่าวไวใ้น ขอ้ 26
"ขอ้ 26 บนัไดหนีไฟท่ีอยูภ่ายในอาคารตอ้งมีผนงักนัไฟโดยรอบ ยกเวน้ช่องระบายอากาศ และตอ้งมีแสงสวา่งจากระบบไฟฟ้า
ฉุกเฉินใหม้องเห็นช่องทางไดข้ณะเพลิงไหม ้และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีดา้นในและดา้นนอกของประตูหนีไฟ
ทุกชั้นดว้ยตวัอกัษรท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยตวัอกัษรตอ้งมีขนาดไม่เลก็กวา่ 10 เซนติเมตร"

สรุป  ต้องมี แสงสวา่งจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (บนัไดหนีไฟ)
สรุป  ต้องมป้ีายบอกทางหนีไฟ เป็นตวัอกัษร ไม่เลก็กวา่ 10 เซนติเมตร

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2537
 ปี 2537 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 39
 ประเภท เป็นกฎกระทรวง ท่ีใชก้บัหอ้งแถว ตึกแถว บา้นแถว บา้นแฝด และอาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของ

ประชาชน ฯลฯ (พอ้นท่ีตั้งแต่ 1000 ตารางเมตร ข้ึนไป หรออชุมนุมคนไดต้ั้งแต่ 500 คนข้ึนไป)
หมวด 1 ขอ้ 2 (2) อาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุมโรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด 
หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ท่ีจอดรถ ท่าจอดเรออ ภตัตาคาร ส านกังาน สถานท่ีท าการของราชการ 
โรงงานและอาคารพาณิชย์

 กฎหมำย กล่าวถึงอาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชน ในขอ้ 7
ขอ้ 7 อาคารตามขอ้ 2 (2) และ (3) ท่ีมีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้น ข้ึนไป และอาคารตามขอ้ 2 (4) ท่ีมีพอ้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัเกิน 2,000 
ตารางเมตร ในแต่ละชั้นตอ้งมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟดว้ยตวัอกัษรขนาดท่ีมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร หรออสญัลกัษณ์ท่ี
อยูใ่นต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนตลอดเวลา และตอ้งมีแสงสวา่งจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอท่ีจะมองเห็นช่องทางหนีไฟไดช้ดัเจนขณะ
เพลิงไหม้

 สรุป  ต้องมี แสงสวา่งจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
 สรุป ต้องมป้ีายบอกทางหนีไฟ เป็นตวัอกัษร หรออเป็นสัญลกัษณ์ กไ็ด้ ไม่เลก็กวา่ 10 เซนติเมตร

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2540
ปี 2540  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47
ประเภท เป็นกฎกระทรวง ท่ีใชย้อ้นหลงักบัอาคารท่ีขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนปี 2535 

(อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารขนาดใหญ่) และขออนุญาตก่อสร้าง ก่อนปี
2537 (อาคารชุมนุมคน, โรงมหรสพ, โรงแรม, สถานบริการ, โรงงาน และอาคารชุด หรออ 
อาคารอยูอ่าศยัรวม)

กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ 5 (5)
(๕) ติดตั้งระบบไฟส่องสวา่งส ารองเพอ่อใหมี้แสงสวา่งสามารถมองเห็นช่องทางเดินไดข้ณะเพลิงไหม ้และมีป้ายบอกชั้นและ
ป้ายบอกทางหนีไฟท่ีดา้นในและดา้นนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น ดว้ยตวัอกัษรท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยตวัอกัษร
ตอ้งมีขนาดไม่เลก็กวา่ ๑๐ เซนติเมตร

สรุป  ต้องติดตั้งระบบ ไฟส่องสวา่งส ารอง (ช่องทางเดิน)
สรุป  ต้องมี ป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นตวัอกัษร ไม่เลก็กวา่ ๑๐ เซนติเมตร

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2543
ปี 2543  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55

ประเภทเป็นกฎกระทรวง ส าหรับ อาคารอยูอ่าศยัรวม, อาคารขนาดใหญ่ และออ่นๆ
กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ 30 
 "บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 80 เซนติเมตร มีผนงัทึบก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวร ท่ีเป็น

วสัดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวน้แต่ส่วนท่ีเป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และตอ้งมีอากาศถ่ายเทจากภายนอก 
อาคารไดโ้ดยแต่ละชั้นตอ้งมีช่องระบายอากาศท่ีเปิดสู่ภายนอกอาคารไดมี้พอ้นท่ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร กบั
ตอ้งมีแสงสวา่งใหเ้พียงพอทั้งกลางวนัและกลางคอน "

สรุป  ต้องมีแสงสวา่งใหเ้พียงพอทั้งกลางวนัและกลางคอน (บนัไดหนีไฟ)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2544
ปี 2544  ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เรอ่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
ประเภท เป็นกฎกระทรวง ท่ีใชก้บัอาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารขนาดใหญ่, 

อาคารชุมนุมคน, โรงมหรสพ, โรงแรม, สถานบริการ, โรงงาน และอาคารชุด หรออ อาคาร
อยูอ่าศยัรวม

กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ 46
ตอ้งมีป้ายเรอองแสงหรออเครอ่องหมายไฟแสงสวา่งดว้ยไฟส ารองฉุกเฉินบอกทางออกสู่บนัไดหนีไฟ ติดตั้งเป็นระยะ
ตามทางเดินบริเวณหนา้ทางออกสู่บนัไดหนีไฟ และทางออกจากบนัไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรออชั้นท่ีมีทางหนีไฟ
ไดป้ลอดภยัต่อเนอ่อง โดยป้ายดงักล่าวตอ้งแสดงขอ้ความทางหนีไฟเป็นอกัษรมีขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ เซนติเมตร 
หรออเครอ่องหมายท่ีมีแสงสวา่งและแสดงวา่เป็นทางหนีไฟใหช้ดัเจน

สรุป  ต้องมีข้อควำม “ทางหนีไฟ” เป็นตวัอกัษร ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ เซนติเมตร
(ป้ายเรอองแสงหรออป้ายไฟดว้ยไฟส ารองฉุกเฉิน)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2548
ปี 2548  กฎกระทรวง ก าหนดเงอ่อนไขในการใช ้การเกบ็รักษาและการมีไวใ้นครอบครอง ซ่ึง

ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอคัคีภยัไดง่้ายและกิจการอนัอาจท าใหเ้กิดอคัคีภยัไดง่้ายและการจดัใหมี้บุคคล
และส่ิงจ าเป็น ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ.2548

ประเภท เป็นกฎกระทรวง ท่ีใชก้บั การใช ้การเกบ็รักษาและกิจการอนัอาจท าใหเ้กิดอคัคีภยั

กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ ขอ้ 9 (4) 
"(๔) ระบบไฟส่องสวา่งส ารอง ป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟ"

สรุป ต้องติดตั้งระบบ ไฟส่องสวา่งส ารอง

สรุป ต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ (ก าหนดเพียงใหมี้)
Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2550
 ปี 2550  กฎกระทรวง วา่ดว้ยการอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพอ่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภท

และระบบความปลอดภยั ของโรงมหรสพ และอตัราค่าธรรมเนียมส าหรับการอนุญาตใหใ้ช้
อาคาร เพอ่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550

ประเภท เป็นกฎกระทรวง ท่ีใชก้บั โรงมหรสพ
กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ 24
"ขอ้ ๒๔ ทางหนีไฟจะตอ้งมีส่วนปิดลอ้มท่ีไม่มีช่องใหไ้ฟหรออควนัจากภายนอกผา่นเขา้มาไดแ้ละส่วนปิดลอ้มน้ีตอ้งมีอตัราการทนไฟได้
ไม่นอ้ยกวา่สองชัว่โมง และมีประตูหนีไฟซ่ึงมีขนาดความกวา้ง ระบบระบายอากาศ ระบบอดัลมภายใน แสงสวา่งจากไฟฟ้าฉุกเฉินและ
ป้ายบอกทางหนีไฟเช่นเดียวกบับนัไดหนีไฟตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเก่ียวกบัอาคารสูง"

 สรุป  ต้องติดตั้งระบบ แสงสวา่งจากไฟฟ้าฉุกเฉิน

สรุป ต้องมป้ีายบอกทางหนีไฟ เป็นตวัอกัษร (ก าหนดใหใ้ชแ้บบเดียวกบัท่ีก าหนดใหใ้ชก้บัอาคารสูง)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2555
ปี 2555  กฎกระทรวง ก าหนดประเภทและระบบความปลอดภยัของอาคารท่ีใช้
เพอ่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555
ประเภท เป็นกฎกระทรวง “สถานบริการ” หมายความวา่ อาคารหรออส่วนใดของอาคารท่ีใช้

ประกอบกิจการเป็นสถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ
กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ 20 
 "สถานบริการหรอออาคารท่ีตั้งสถานบริการตอ้งมีระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าส ารองส าหรับเครอ่องหมายแสดง

ทางฉุกเฉิน ทางเดิน บนัได บนัไดหนีไฟ ระบบสญัญาณเตออนเพลิงไหมแ้ละไฟส่องสวา่งส าหรับทางเดิน 
หอ้งโถง บนัได บนัไดหนีไฟ และแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าปกติครอบคลุมพอ้นท่ีสถานบริการถึง
บนัไดหนีไฟ และสามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมติัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมงเมอ่อระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าปกติ
หยดุท างาน"

สรุป  ต้องติดตั้งระบบ ไฟส่องสวา่งส ารอง (ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชม.)
Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2555 (ต่อ) 
ปี 2555  กฎกระทรวง ก าหนดประเภทและระบบความปลอดภยัของอาคารท่ีใชเ้พอ่อ

ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555
ประเภท เป็นกฎกระทรวง “สถานบริการ” หมายความวา่ อาคารหรออส่วนใดของอาคารท่ี

ใชป้ระกอบกิจการเป็นสถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ
กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ ขอ้ 30 (1) 
"(๑) เหนออทางออกหรออประตูทางออกตอ้งมีป้ายบอกทางหนีไฟดว้ยตวัอกัษรหรออสญัลกัษณ์แสดงทางหนีไฟท่ีสามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจนตลอดเวลาโดยรายละเอียดของตวัอกัษรหรออสญัลกัษณ์ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวา่ดว้ยป้ายบอกทางหนีไฟของ
กรมโยธาธิการและผงัเมอองหรออมาตรฐานออ่นท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารใหก้ารรับรอง"

สรุป ต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นตวัอกัษรหรออเป็นสัญลกัษณ์ (ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผงัเมอองหรออมาตรฐานออ่น…เช่น (มาตราฐาน วสท.) ท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารใหก้ารรับรอง)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2555
ปี 2555  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมอ่อวนัท่ี 9 มกราคม 2556) 

ประเภท เป็นกฎกระทรวง “สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สิบคนข้ึนไป”
 กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ 10
"ขอ้ ๑๐ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้แสงสวา่งอยา่งเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจา้งออกจากอาคาร
เพอ่อการหนีไฟ รวมทั้งจดัใหมี้แหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าเพออ่การหนีไฟและส าหรับใชก้บั
อุปกรณ์ดบัเพลิงขั้นตน้หรอออุปกรณ์ออ่นท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นทนัทีท่ีไฟฟ้าดบั"

สรุป  ต้องมี แสงสวา่งจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง
Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2555 (ต่อ)
ปี 2555  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนิน
การดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมอ่อวนัท่ี 9 มกราคม 2556) 

ประเภท เป็นกฎกระทรวง “สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สิบคนข้ึนไป”
 กฎหมำย กล่าวไวใ้นขอ้ 11
"ขอ้ ๑๑ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี
(๑) ขนาดของตวัหนงัสออตอ้งสูงไม่นอ้ยกวา่สิบหา้เซนติเมตร และเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  **** ยกเลิกโดย กท. อาชีวอนามยั ฉบบัท่ี 2 (29/08/2561)
(๒) ป้ายบอกทางหนีไฟตอ้งมีแสงสวา่งในตวัเองหรออใชไ้ฟส่องใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนตลอดเวลา ทั้งน้ี ตอ้งไม่ใชสี้หรออรูปร่างท่ีกลมกลอนไปกบัการ
ตกแต่งหรออป้ายออ่น ๆ ท่ีติดไวใ้กลเ้คียง หรออโดยประการใดท่ีท าใหเ้ห็นป้ายไม่ชดัเจน
นายจา้งอาจใชรู้ปภาพบอกทางหนีไฟตามมาตรฐานของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ได ้ทั้งน้ี ตอ้งใหเ้ห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน"

สรุป  บงัคบัป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นตวัหนงัสออ ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมออง
หรออเป็นรูปภาพ หรออมาตรฐาน (วสท.) 

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2561
ปี 2561 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง

(ประกาศ 21/2/61) 

ประเภท อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัความร้อนแสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2559

ข้อ 1 กฎหมำย กล่าวถึงไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน ไวใ้นตารางท่ี 1
“ตวัอยา่งบริเวณและ/หรออลกัษณะงาน ; ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บนัไดทางฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดบั โดยวดัตาม
เส้นทางของทางออกท่ีระดบัพอ้น ค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง 10 ลกัซ์"

สรุป ค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง 10 ลกัซ์
Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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กฎกระทรวงออกปี 2561
 ปี 2561 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั (ฉบบัท่ี 2) 9/09/61

ประเภท ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 11 แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการ 
และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน (ประกาศออก 29/08/2561)

กฎหมำย กล่าวถึงป้ายบอกทางหนีไฟไวใ้นเลบ็ 1

“(1) ตวัอกัษรตอ้งมีขนาดไม่เลก็กวา่สิบเซนติเมตร และมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน"

สรุป บงัคบัป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นตวัอกัษร ไม่เลก็กวา่ 10 เซนติเมตร ยงัคงใชต้ามมาตรฐานกรม
โยธาธิการและผงัเมอองหรออเป็นรูปภาพ หรออมาตรฐาน (วสท.) 

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน
(Emergency Light)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ฟลกัซ์ส่องสว่ำง (Luminous Flux ;Φ)
พลงังานแสงสวา่งท่ีแผอ่อกจากแหล่งก าเนิดแสงต่อหน่วยเวลา หน่วยเป็น ลูเมน 

(Lumen ; lm ;ใชส้ญัลกัษณ์Φ)
1 ลูเมน หมายถึง ปริมาณแสงท่ีส่องบนพอ้นท่ี 1 ตารางเมตร บนผิวทรงกลมท่ีมีรัศมี 

1 เมตรโดยมีแหล่งก าเนิดแสง 1 แคนเดลา หรออ 1 ก าลงัเทียนวางท่ีจุดศูนยก์ลางของ
วงกลม ซ่ึงเมอ่อพิจารณาพอ้นท่ีทั้งหมดของทรงกลมแลว้ จะมีค่าเท่ากบั 12.57 ตาราง
หน่วยพอ้นท่ี เพราะฉะนั้น ค่าความเขม้แห่งการส่องสวา่ง 1 แคนเดลา จะสามารถเปล่ง
ปริมาณจ านวนเส้นแรง ของแสงสวา่งออกไปไดเ้ท่ากบั 12.57 ลูเมน

นิยาม

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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นิยาม

ภาพแสดงปริมาณแสงท่ีตกลงบนพอ้นผวิทรงกลม 
(ลูเมน เป็นหน่วยวดัปริมาณแสง)
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ลูเมน (Lumen) ตวัยอ่ lm
คออหน่วยท่ีใชว้ดัก าลงัของความสวา่ง (Luminous power) จากทรงกลมลูกเดิมทราบแลว้วา่ 

1 ฟุต-แคนเดิล (fc) หรออ 1 ลูเมนต่อตารางฟุต ใน 1 ตารางฟุต จะมีเส้นแสงมาตก 1 เสน้ หรออ 

1 ลูเมน กค็ออท่ีพอ้นท่ีผวิโดยรอบขนาด 12.57 ตารางฟุต กจ็ะมีเสน้แสง มาตก 12.57 ลูเมน จะไดว้า่ 

1 cd = 12.57 lm

22
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➢ แรงเทียน (Candle Power) หรออ แคนเดลา (Candela) ตวัยอ่ cd
คออหน่วยท่ีใชว้ดัความเขม้ของการส่องสวา่ง (luminous intensity) หมายความวา่ ถา้เราเอา
แหล่งก าเนิดแสงไวท่ี้ศูนยก์ลางของทรงกลม ซ่ึงมีรัศมีเท่ากบั 1 ฟุต พอ้นท่ีผวิของทรงกลมขนาด 1 
ตารางฟุต จะวดัความสวา่งไดเ้ท่ากบั 1 ฟุต-แคนเดิล ตวัยอ่ fc หรออเท่ากบั 1 ลูเมนต่อตารางฟุต

นิยาม

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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➢ลกัซ์ (Lux) ตวัยอ่ lx
คออหน่วยท่ีใชว้ดัความสวา่ง (Illuminance) 

➢ เมอ่อเราทราบแลว้วา่ 1 fc = 1 ลูเมนต่อตารางฟุต แปลงตารางฟุตมาเป็นตารางเมตร 

( 1 ตารางเมตร = 10.76 ตารางฟุต) 

ดงันั้น 1 fc = 1 ลูเมนต่อ 1/10.76 ตารางเมตร หรออเรียกอีกอยา่งวา่ 10.76 ลกัซ์
24

นิยาม
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1 fc = 
1 lm

ft2
= 
10.76 lm

1m2 = 10.76 lux ; [1 m = 3.28 ft] ; [1 m2 = 10.76 ft2]

1 lux = 0.09 fc ; [1 cd = 12.57 lm]

สรุป

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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การใหแ้สงสวา่งฉุกเฉิน (Emergency Lighting)
หมายถึง การใหแ้สงสวา่งเมอ่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าภาคปกติ
ลม้เหลว รวมถึงการใหแ้สงสวา่งเพอ่อการหนีภยั และการ
ใหแ้สงสวา่งส ารอง

26

นิยาม
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นิยาม
การใหแ้สงสวา่งส ารอง (Standby Lighting)
หมายถึง ส่วนของการใหแ้สงสวา่งฉุกเฉินท่ีท าใหส้ามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่อไปไดต้ามปกติ หรออสามารถยกเลิกกิจกรรม
นั้นไดอ้ยา่งปลอดภยั การใหแ้สงสวา่งอาจนอ้ยกวา่การใหแ้สง
สวา่งปกติ

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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การใหแ้สงสวา่งเพอ่อการหนีภยั (Escape Lighting)
หมายถึง ส่วนของการใหแ้สงสวา่งฉุกเฉินท่ีใหค้วามสวา่งพอเพียงเพอ่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งออกจากพอ้นท่ีไดอ้ยา่งปลอดภยั รวมถึงพอ้นท่ีเตรียมการหนีภยัและ
พอ้นท่ีเกบ็อุปกรณ์ดบัเพลิง อุปกรณ์แจง้เหตุ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หรออเพอ่อ
ใชใ้นการยกเลิกงาน หรออกระบวนการท่ีอนัตรายก่อนออกจากพอ้นท่ี

นิยาม

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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การใหแ้สงสวา่งฉุกเฉิน แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ดงัน้ี

การใหแ้สงสวา่งฉุกเฉิน
(Emergency Lighting) การใหแ้สงสวา่ง

เพอ่อการหนีภยั
(Escape Lighting)

การใหแ้สงสวา่งส ารอง
(Standby Lighting)

การใหแ้สงสวา่งทางหนีภยั

การใหแ้สงสวา่งพอ้นท่ีงานความเส่ียงสูง

การใหแ้สงสวา่งพอ้นท่ีโล่งภายในอาคาร

1.การใหแ้สงสวา่งฉุกเฉิน (Emergency Lighting)

ระบบน าทางติดตั้งต  ่า **

30
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1.1 การใหแ้สงสวา่งส ารอง (Standby Lighting)

❖ พอ้นท่ีท่ีตอ้งมีกิจกรรมต่อเนอ่อง เมอ่อระบบจ่ายไฟฟ้าภาคปกติลม้เหลว
ควรติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองจากเครอ่องก าเนิดไฟฟ้า

❖ ตอ้งแยกส่วนของการใหแ้สงสวา่งเพอ่อการหนีภยัจากวงจรการใหแ้สง
สวา่งส ารองทัว่ไปตอ้งใหเ้ป็นตามมาตรฐาน

❖ กรณีท่ีการใหแ้สงสวา่งส ารองทั้งหมดใชส้ าหรับการใหแ้สงสวา่งเพอ่อการ
หนีภยัดว้ย การติดตั้งระบบการใหแ้สงสวา่งตอ้งใหเ้ป็นตามมาตรฐาน
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1.2 การใหแ้สงสวา่งเพอ่อการหนีภยั (Escape Lighting)
ส าหรับอาคารท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัและใชง้าน ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ดงัน้ี
❖ เพอ่อใหเ้ห็นทางหนีภยัชดัเจน และหนีภยัไดอ้ยา่งปลอดภยั
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❖ เพอ่อใหเ้ห็นอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมออ, อุปกรณ์ผจญเพลิงท่ีติดตั้งตาม
เส้นทางหนีภยัและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ไดอ้ยา่งชดัเจน
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ดวงโคมไฟฟ้ำที่ใช้เพ่ือกำรส่องสว่ำงฉุกเฉิน 
1.1 โคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (self-contained emergency luminaire) เป็น

โคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินคงแสง หรออไม่คงแสงซ่ึงมีอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดอยูใ่น
ตวัเองหรอออยูใ่กลก้บัตวัดวงโคมภายในระยะ 1 เมตรของสายต่อ
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ดวงโคมไฟฟ้ำที่ใช้เพ่ือกำรส่องสว่ำงฉุกเฉิน 
1.2 โคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินไม่คงแสง (non-maintained emergency luminaire) เป็น

โคมไฟฟ้าท่ีหลอดไฟใหแ้สงสวา่งฉุกเฉินจะติดสวา่งเฉพาะเวลาท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ
ลม้เหลวเท่านั้น
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ดวงโคมไฟฟ้ำที่ใช้เพ่ือกำรส่องสว่ำงฉุกเฉิน 
1.3 โคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินชนิดต่อพ่วง (Slave emergency luminaire) เป็นโคมไฟฟ้า

ท่ีรับไฟจากระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินส่วนกลาง ท่ีไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าในตวัเอง
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➢การหนีภยัตามทางหนีภยัเพอ่อให้มองเห็นอนัตราย, การเปล่ียนระดบัพอ้น, ทิศทาง
หนีภยั และออกไปยงัทางออกสุดทา้ยไดอ้ยา่งปลอดภยั

1.2.1 การใหแ้สงสวา่งทางหนีภยั

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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➢อตัราส่วนระหวา่งความสวา่งสูงสุดกบัความสวา่งต ่าสุด 

Emax : Emin = 40 : 1 (เส้นก่ึงกลางของทางหนีภยัและ พอ้นท่ีโล่งภายในอาคาร)

➢ตอ้งมีความสวา่งเพอ่อใหห้าทางออกไดอ้ยา่งปลอดภยั

1.2.2 การใหแ้สงสวา่งพอ้นท่ีโล่งภายในอาคาร

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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พอ้นท่ีโล่งภายในอาคารท่ีไม่มีทางหนีภยัท่ีชดัเจน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 021004-1840



พอ้นท่ีโล่งภายในอาคารท่ีไม่มีทางหนีภยัท่ีชดัเจน
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ทางหนีภยัท่ีมีความกวา้งไม่เกิน 2 เมตร
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ป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 021004-1842



ทางเดินกวา้ง 2 เมตร จะก าหนดใหเ้ป็นทางหนีภยักวา้ง 1 เมตร

ตัวอย่ำง

2 m

1 m1 m

1 lux

0.5 lux0.5 lux
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ทางหนีไฟท่ีมีความกวา้งเกิน 2 เมตร
❖ใหแ้บ่งความกวา้งทางหนีภยัเป็นแถบกวา้งเท่า ๆ กนั แถบละไม่เกิน 2 เมตร
❖ หรออ คิดเป็นพอ้นท่ีโล่งท่ีไม่มีส่ิงกีดขวาง

3.8 m

ออกแบบทางเดินกวา้ง 3.8 เมตร จะก าหนดให้
เป็นทางหนีภยักวา้งก่ีเมตรและความสวา่งก่ีลกัซ์
(มีทางหนีภยัท่ีชดัเจน)

ออกแบบทางเดินกวา้ง 3.8 เมตร จะก าหนดให้
เป็นความส่องสวา่งในแนวระดบัพอ้นท่ีทัว่ไปก่ี
เมตร และความสวา่งก่ีลกัซ์
(ไม่มีทางหนีภยัท่ีชดัเจน)
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ตัวอย่ำง

ความส่องสวา่งพอ้นท่ีท่ีไม่มีส่ิงกีดขวาง ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ลกัซ์ยกเวน้ 
พอ้นท่ีห่างจากผนงัในระยะ 0.5 เมตรโดยรอบ

0.5 Lux
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1.2.3 การใหแ้สงสวา่งพอ้นท่ีงานอนัตราย
❖ความสวา่งพอ้นท่ีท างาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของความสวา่งปกติ
❖ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลกัซ์
❖อตัราส่วนระหวา่งความสวา่งเฉล่ียกบัความสวา่งต ่าสุด 

Eavg : Emin = 10 : 1 

(พอ้นท่ีงานความเส่ียงสูง, พอ้นท่ีเตรียมการหนีภยั, จุดรวมพลภายในอาคาร, พอ้นท่ีปฏิบติังาน
พนกังานดบัเพลิง, เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยั และหอ้งควบคุมปฏิบติังาน)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
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❖ความสวา่งในแนวระดบัพอ้นไม่นอ้ยกวา่ 15 ลกัซ์

การใหแ้สงสวา่งพอ้นท่ีเตรียมการหนีภยั

พอ้นท่ีเตรียมการหนีภยั
ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลกัซ์

จุดรวมพล
ในอาคาร

พนกังาน
ดบัเพลิง

หอ้งควบคุม
ปฏิบติัการ กูภ้ยั
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การใหแ้สงสวา่งพอ้นท่ีเกบ็อุปกรณ์ดบัเพลิง อุปกรณ์แจง้เหตุ 
และพอ้นท่ีเกบ็อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
❖ ความสวา่งในแนวระนาบด่ิงท่ีต าแหน่งเกบ็อุปกรณ์ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 ลกัซ์
❖ ต าแหน่งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินตอ้งติดตั้งในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตร

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 021004-1848



❖ เพอ่อการเคลอ่อนไหวท่ีปลอดภยั การใหแ้สงสวา่งเพอ่อความปลอดภยั
(เช่นโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน) ตอ้งมีพิกดัช่วงเวลาการส่องสวา่งฉุกเฉิน
ไม่นอ้ยกวา่ 120 นาที (ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง)

49

การใหแ้สงสวา่งช่วงเวลาการส่องสวา่ง
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➢อตัราส่วนระหวา่งความสวา่งเฉล่ียกบัความสวา่งต ่าสุด ไม่เกิน 10 ต่อ 1
พอ้นท่ีงานความเส่ียงสูง, พอ้นท่ีเตรียมการหนีภยั, จุดรวมพลภายในอาคาร, พอ้นท่ี
ปฏิบติังานพนกังานดบัเพลิง, เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยั และหอ้งควบคุมปฏิบติังาน

➢อตัราส่วนระหวา่งความสวา่งสูงสุดกบัความสวา่งต ่าสุด ไม่เกิน 40 ต่อ 1
ส าหรับเส้นก่ึงกลางทางหนีภยั และพอ้นท่ีโล่งภายในอาคาร

ความสม ่าเสมอในการส่องสวา่ง
แบ่งตามพอ้นท่ีดงัน้ี

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
50



ดชันีสีทีป่รำกฎทัว่ไป (General color rendering index)
➢แหล่งก ำเนิดแสงทีใ่ช้ ต้องมดีชันีสีทีป่รำกฎทัว่ไปไม่ต ่ำกว่ำ 40 (Ra≥40) 
ทั้งนีเ้พ่ือหลกีเลีย่งกำรเพีย้นสีของ Safety sign color
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ลกัษณะสีของแสง
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การออกแบบใหแ้สงสวา่งฉุกเฉิน
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ในสภาวะปกติ 
➢ตอ้งมาจากแหล่งจ่ายไฟท่ีมีความน่าเชอ่อถออ เช่นจากการไฟฟ้า
➢โคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน เบด็เสร็จ ใชว้งจรเดียวกบัไฟฟ้าแสงสวา่งโดย

ไม่ผา่นสวติซ์
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ในสภาวะปกติ 
• อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งมีวงจรไฟฟ้าแสง
สวา่งฉุกเฉินแยกต่างหาก และท างานไดเ้มอ่อไฟฟ้าสภาวะปกติลมเหลว
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ในสภาวะปกติ 
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ในสภาวะฉุกเฉิน
➢โคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน ตอ้งมาจากแบตเตอร่ี ซ่ึงตอ้งเชอ่อถออไดสู้ง บรรจุกลบั
เขา้ไปใหม่ไดเ้องโดยอตัโนมติั
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ในสภาวะฉุกเฉิน
➢ไม่อนุญาติใหใ้ชเ้ครอ่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟใหก้บัโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง
ฉุกเฉิน

ATS
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➢ในกรณีพอ้นท่ีอนัตราย (Hazardous Area) 
➢ ตอ้งใชโ้คมกนัระเบิด (Explosion Proof)

59

การเลออกใชโ้คมไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน
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➢สญัลกัษณ์โคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน

การเลออกใชโ้คมไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน
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• ต าแหน่งติดตั้งตอ้งเห็นโคมไฟแสงสวา่งฉุกเฉินไดช้ดัเจน สูงไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร โดย

วดัจากพอ้นถึงดา้นล่างของโคมไฟ (กรณีติดตั้งต ่ากวา่ 2 เมตร ตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง)

• ต าแหน่งติดตั้ง

- เส้นทางหนีภยัและบริเวณทางออก

- บริเวณภายนอกหลงัจากออกจากอาคารแลว้ (ความสวา่งไม่ต ่ากวา่ ความสวา่งก่อนออก)

- ทางแยก ทางเล้ียว พอ้นต่างระดบั ห่างจากจุดดงักล่าวไม่เกิน 2 เมตร

- บนัได, บนัไดเลอ่อนและทางเลอ่อน ในกรณีท่ีถออวา่เป็นส่วนหน่ึงของทางหนีภยั

สรุปการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน
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• ต าแหน่งติดตั้ง

- พอ้นท่ีปฏิบติังานพนกังานดบัเพลิง, ลิฟตด์บัเพลิง, จุดแจง้เหตุเพลิงไหม,้ พอ้นท่ีเตรียมการ
หนีภยั, จุดติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง และพอ้นท่ีเกบ็อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

- หอ้งน ้า ท่ีมีพอ้นท่ี 8 ตารางเมตร และหอ้งส าหรับคนพิการ

- พอ้นท่ีงานความเส่ียงสูง, หอ้งเครอ่องไฟฟ้าเครอ่องกล หอ้งควบคุม หอ้งตน้ก าลงั หอ้งสวติช ์
และบริเวณใกลก้บัอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟแสงสวา่งปกติและไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน

สรุปการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน
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• ต าแหน่งติดตั้ง

- พอ้นท่ีเปิดโล่งในอาคารส านกังาน ร้านคา้ หอ้งประชุม หรออหอ้งท่ีมีคนอยูอ่าศยัขนาด
มากกวา่ 60 ตารางเมตร

- จุดรวมพล หรออหอ้งพกัเพอ่อรอการหนีภยัภายในอาคาร

- บริเวณภายนอกประตูดาดฟ้าและบริเวณพอ้นท่ีรอการหนีภยัทางอากาศ

- บนัไดเลอ่อนและทางเลอ่อน ในกรณีท่ีถออวา่เป็นส่วนหน่ึงของทางหนีไฟ

สรุปการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน
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ตวัอย่ำงห้องทีต้่องกำรไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน

64

พืน้ที่ ขนำดห้อง หน้ำทีแ่ละควำมสัมพนัธ์ ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ฉุกเฉิน

เสน้ทางหนีภยั (2x17) ม. ทางเดินไปทางออกตอ้งการแสงสวา่งท่ีจุดเปล่ียนทิศทาง,ทางออก และ
นอกอาคารไปพอ้นท่ีปลอดภยั

หอ้งท่ี 1 (3x9) ม. = 27 ตร.ม. ส านกังานขนาดเลก็กวา่ 60 ตร.ม.

หอ้งท่ี 2 (3x4) ม. = 12 ตร.ม. หอ้งครัวท่ีพิจารณาแลว้มีความเส่ียง

หอ้งท่ี 3 (3x4) ม. = 12 ตร.ม. ส านกังานขนาดเลก็ ซ่ึงเสน้ทางหนีภยัผา่นพอ้นท่ีน้ี

หอ้งท่ี 4 (10x8) ม. = 80 ตร.ม. ส านกังานหลกัใหญ่กวา่ 60 ตร.ม.

หอ้งท่ี 5 (5x6) ม. = 30 ตร.ม. หอ้งน ้ าใหญ่กวา่ 8 ตร.ม.

หอ้งท่ี 6 (5x11) ม. = 55 ตร.ม. ส านกังานขนาดเลก็กวา่ 60 ตร.ม.
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**อา้งอิงจากร่างมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 02-1004

หมายเหตุ : ทางหนีภยั ตอ้งการความส่องสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 1 ลกัซ์
พอ้นท่ีโล่ง  ตอ้งการความส่องสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 0.5 ลกัซ์
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ตวัอยา่ง
การติดตั้งโคมไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet65



ณ ต าแหน่ง
เส้นทางหนีภยั

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 021004-1866



ตามขอ้ก าหนดมาตราฐาน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 021004-18

ต าแหน่งติดตั้งโคมไฟฟ้าใน
เส้นทางหนีภยั
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ณ พอ้นท่ีโล่งใหญ่ท่ี
ไม่มีทางหนีภยัชดัเจน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 021004-1868



ณ ต าแหน่ง
ติดตั้งออ่นๆ

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 021004-1869



• ตามมาตรฐานการออกแบบติดตั้ง ระบบไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน
- แบ่งโคมไฟฉุกเฉินออกเป็น 5 ประเภท (A, B, C, D และ E) จากรูปแบบบการ

กระจายแสง (Luminous Intensity Light Distribution)
- ตารางส าเร็จรูปความสวา่งท่ีพอ้นมากกวา่ 0.5 ลกัซ์ ดงัแสดงตารางท่ี 2-1 ถึงตารางท่ี 2-5

- ตารางส าเร็จรูปความสวา่งท่ีพอ้นมากกวา่ 1.0 ลกัซ์ ดงัแสดงตารางท่ี 2-6 ถึงตารางท่ี 2-10 

ระยะห่างสูงสุดระหวา่งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน
ชนิดติดตั้งกบัฝ้าเพดาน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1871



ประเภทของโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน 
แบ่งตามประเภทลกัษณะการกระจายแสงของโคมไฟฟ้า (photometric data) 
โดยระบุดว้ยรหสัอกัษรกบัตวัเลข (alpha-numeric code)

➢ C0 / Axxx หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟ้าในแนวระนาบ C0 (ตั้งฉากกบัโคม) เป็นประเภท A

โดยท่ี xxx เป็นรหสัตวัเลขความเขม้ส่องสวา่งท่ีก าหนดในตาราง 2-1 ถึง 2-10

➢ C90 / Axxx หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟ้าในแนวระนาบ C90 (ขนานกบัโคม) เป็นประเภท A

โดยท่ี xxx เป็นรหสัตวัเลขความเขม้ส่องสวา่งท่ีก าหนดในตาราง 2-1 ถึง 2-10

ตวัอยา่ง C0 / A400 หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟ้าในแนวระนาบ C0 (ตั้งฉากกบัโคม)

เป็นประเภท Aท่ี 400 โดยมีสมการท่ีใช่ก าหนดประเภท คออ Ip = 400COS4γ
Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ลกัษณะการกระจายแสงของโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน ประเภท A ถึง E

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1873



Ceiling Mounted Emergency Luminaires

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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Type C0D16 and C90D16

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet

???....ระยะห่างสูงสุดโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินก่ีเมตร
ท่ีระดบัความสวา่ง 0.5 ลกัซ์ และ 1 ลกัซ์
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ระดบัความสวา่งมากกวา่ 0.5 ลกัซ์
โคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน ประเภท A ถึง E

ชนิดติดตั้งกบัฝ้าเพดาน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet

ตวัอยา่ง

อา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1877



ระดบัความสวา่งมากกวา่ 1 ลกัซ์
โคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน ประเภท A ถึง E

ชนิดติดตั้งกบัฝ้าเพดาน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet

ตวัอยา่ง

อา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1879



80

แสงบาดตาท่ีท าใหเ้สียความสามารถในการมองเห็น 
(Disability Glare)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1880



➢ส าหรับการหนีภยัแนบราบก าหนดใหค้วามเขม็ในการส่องสวา่งสูงสุด
ในโซน ท่ี 1 ระหวา่งมุม 60 องศา ถึง 90 องศา วดัจากแนวด่ิง ดงัรูป แต่
ไม่เกินตามท่ีระบุใน ตาราง 2-11

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1881



➢ส าหรับการหนีภยัออ่นๆก าหนดใหโ้ซน 1 ท่ีใชพ้ิจารณาแสงบาดตาท่ี
ท าใหเ้สียความสามารถในการมองเห็นดงัรูป และความเขม้ส่องสวา่ง
สูงสุด แต่ไม่เกินตามท่ีระบุในตาราง 2-11

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1882



ชนิดของสำยไฟทีใ่ช้ในระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินชนิดต่อพ่วง
1.ชนิดของสายไฟฟ้า ต้องเป็นสำยทนไฟ FRC (Fire Resistant Cable)

2.ขนาดของสายไฟฟ้า ตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2.5 มิลลเิมตร และ
แรงดันตกไม่เกนิร้อยละ 5 ของแรงดันพกิดั

ตัวอย่ำงสำยไฟฟ้ำทัว่ไปตัวอย่ำงสำยทนไฟ

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1883



ชนิดของสำยไฟทีใ่ช้ในระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินชนิดต่อพ่วง
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3.ชนิดของสายไฟฟ้า ตอ้งมีการป้องกนัความเสียหายทางกายภาพ เช่น ช่องเดินสายชนิด
โลหะ ยกเวน้ในส่วนปิดลอ้มท่ีทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง หรออใชร้ะบบการเดินสายออ่น
ท่ีใหผ้ลการป้องกนัเทียบเท่ากนั
4.การเดินสายตอ้งแยกจากระบบออ่น โดยการติดตั้งท่อ หรออช่องเดินสายแยกจากกนั
5. จุดต่อสายตอ้งอยูใ่นกล่องต่อสายท่ีมีเครอ่องหมายก ากบัท่ีถาวรและชดัเจน
6. เตา้รับ-เตา้เสียบชนิดกระแสสลบั แรงดนัไฟฟ้าเกิน 50 โวลตจ์ะตอ้งเป็นชนิดท่ีมีการต่อ
ลงดิน ยกเวน้โคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินท่ีเป็นชนิดฉนวน 2 ชั้น
7. สวิตชแ์ละอุปกรณ์ป้องกนัตอ้งมีพิกดัไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่าของกระแสในวงจร และไม่เกิน 
32 แอมแปร์

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet



ระบบแบตเตอร่ีส่วนกลำง (Central battery system)

 ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 12,24 vdc

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ระบบแบตเตอร่ีส่วนกลำง (Central battery system)

 ระบบไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 220 vac,50Hz

พิกดัอินเวอร ์

แรงดนัออก : +/- รอ้ยล่ะ 5 ของแรงดนัพิกดั

ความถ่ีออก : +/- รอ้ยล่ะ 5 ของแรงดนัพิกดั

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ข้อแนะน ำกำรติดตั้งโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ

(ข้อแนะน ำมิใช่ส่วนหนึ่งของมำตรฐำนแต่มีขึน้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเท่ำน้ัน)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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บริเวณพืน้ที่โล่งภำยในอำคำรที่
ไม่มีทำงหนีภัยทีชั่ดเจน

ตวัอยา่ง ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน
ชุดเบด็เสร็จ ท่ีมีค่าฟลกัซ์ส่องสวา่ง 630
ลูเมนต่อหลอด ท่ีความสูง 3 เมตร
จ านวน 2 หลอดต่อชุด ทั้งหมด 4 ชุด ใน
พอ้นท่ีโล่งขนาด 30x30 เมตร

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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อา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18



บริเวณพืน้ที่ทำงหนีภัยกว้ำง
ไม่เกนิ 2 เมตร

ตวัอยา่ง ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉิน
ชุดเบด็เสร็จ ท่ีมีค่าฟลกัซ์ส่องสวา่ง 630
ลูเมนต่อหลอด ท่ีความสูง 2 เมตร
จ านวน 2 หลอด ทั้งหมด 2 ชุด ในทางหนีภยั
กวา้ง 2 เมตร ยาว 40 เมตร

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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อา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18



แบตเตอร่ี

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ชนิดของแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีตะกัว่กรดแบบหุ้มปิดมิดชิด 
(Sealed lead acid)

แบตเตอร่ีชนิดนิเคลิเมทลัไฮไดรด์แบบหุ้มปิดมดิชิด 
(Sealed nickel-metal hydride)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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การตรวจสอบระบบไฟแสงสวา่ง
➢ติดตั้งระบบใหม่             ตอ้งส่องสวา่งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง
➢ตรวจสอบทุก 3 เดออน     ตอ้งส่องสวา่งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง
➢ตรวจสอบทุก 1 ปี           ตอ้งส่องสวา่งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.30 ชัว่โมง

➢ตอ้งประจุไฟฟ้ากลบัเขา้แบตเตอร่ีโดยใชเ้วลาไม่เกิน 24 ชัว่โมง

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ป้ายบอกทางออก
(Exit Sign)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ดวงโคมไฟฟ้ำที่ใช้เพ่ือกำรส่องสว่ำงฉุกเฉิน

โคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน (Emergency exit sign luminaire) ท่ีเป็น
ชนิดคงแสง คออหลอดไฟติดสวา่งตลอดเวลา

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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มาตรฐาน วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กบั สมอ (มอก.)
และ ISO ตาม EIT 2004-54 ซ่ึงอา้งอิงจากหน่วยงานมาตรฐานต่าง ๆ 
ก าหนดใหค้วามโตของรูปและตวัอกัษร (Font) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ซม

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
95

อา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18



กรมโยธาธิการและผงัเมออง (มยผ.) ตาม มยผ. 8301 เป็นอีกหน่ึงหน่วยงาน
ท่ีไดก้  าหนด มาตรฐาน การออกแบบเส้นทางหนีไฟเพอ่อความปลอดภยั
ส าหรับอาคารต่างๆไวอ้ยา่งครบถว้น รวมถึงก าหนดขนาดป้ายทางออก
ทางหนีภยัและขนาดรูปแบบป้าย ตวัอกัษร (Font) โตไม่นอ้งกวา่ 15 ซม.

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ขอ้ก าหนดทัว่ไป (องคป์ระกอบและรูปร่าง)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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อา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18



โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินท่ีใชอ้งคป์ระกอบภาพ 1 ช้ิน

ก. โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินท่ีใชอ้งคป์ระกอบภาพสญัลกัษณ์รูปคนว่ิงผา่นประตูทางซา้ย

ข. โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินท่ีใชอ้งคป์ระกอบภาพสญัลกัษณ์รูปคนว่ิงผา่นประตูทางขวา

องคป์ระกอบของรูปภาพจะอยูท่ี่
ต  าแหน่งศูนยก์ลางของป้ายทางออก

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-1899



โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินท่ีใชอ้งคป์ระกอบภาพ 2 ช้ิน

องคป์ระกอบภาพชิดกนัโดยคัน่ดว้ย
ช่องแบ่งกลาง โดยองคป์ระกอบของ
ภาพทั้งหมดจะอยูท่ี่ต  าแหน่งศูนยก์ลาง
ของโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิก

ท่ีมา: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 4220 (พ.ศ.2553)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
อา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18100



สีโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
พอ้นโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ตอ้งเป็นสีเขียว
สญัลกัษณ์ โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ตอ้งเป็นสีขาว

โคออร์ดเินตสีของวสัดุโปร่งแสง

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18101



สีโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

102
ขอบเขตของต ำแหน่งสีเขียวและสีขำว

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18102



ขนาดของโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

ขนำดของ
องค์ประกอบ

ภำพ a
(เซนติเมตร)

ควำมสูงขั้นต ่ำ
ของพืน้ทีป้่ำย
เพิม่เติมด้ำนบน
และด้ำนล่ำง
(เซนติเมตร)

ควำมกว้ำงขั้นต ่ำ
ของพืน้ทีป้่ำย
เพิม่เติมด้ำนข้ำง
ซ้ำยและขวำ 
(เซนติเมตร)

ควำมกว้ำงขั้นต ่ำ
ของพืน้ที่

เพิม่เติมของช่อง
แบ่งกลำง (เซนติ

มเตร)

ขนำดขั้นต ่ำของโคมไฟฟ้ำป้ำย
ทำงออกฉุกเฉินทีแ่นะน ำ

(สูงxยำว)
(เซนติเมตรxเซนติเมตร)

ใชอ้งคป์ระกอบ
ภาพ 1 ช้ิน

ใชอ้งคป์ระกอบ
ภาพ 2 ช้ิน

10 2.5 4 5 15x18 15x33

15 3 5 6 21x25 21x46

20 4 6 8 28x32 28x60

>20 0.2a 0.2a+2 0.4a (1.4a)x(1.4a+4) (1.4a)x(2.8a+4)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18103



ต าแหน่งจุดวดัค่าความสวา่งบนองคป์ระกอบภาพสีเขียว

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18104



ขอ้ก าหนดดา้นการส่องสวา่ง
ค่าความสวา่ง (Luminance) บนระนาบ C0 ณ จุดวดัใดๆ บนองคป์ระกอบสีขาว

ก. ต าแหน่งจุดวดัความสวา่งบนองคป์ระกอบภาพสีขาว
สญัลกัษณ์ลูกศรช้ีไปทางขวามออ

ข. ต าแหน่งจุดวดัความสวา่งบนองคป์ระกอบภาพสีขาว
สญัลกัษณ์คนวิง่ไปทางขวามออ

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ต าแหน่งจุดวดัค่าความสวา่งบนองคป์ระกอบภาพสีขาว

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18106



ความสูงการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ป้ายทางออกดา้นบน

ขอบล่างสูงจากพอ้นระหวา่ง 2 เมตร – 2.7 เมตร

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ความสูงการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ป้ายทางออกดา้นล่าง

ใชเ้ป็นป้ายเสริมเท่านั้น 

ขอบล่างของป้ายสูงจากพอ้นระหวา่ง 15 เซนติเมตร – 20 เซนติเมตร

ขอบของป้ายอยูห่่างจากขอบประตูไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร

108
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ความสูงการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
ป้ายทางออกฝังพอ้น
➢ใชเ้ป็นป้ายเสริมเท่านั้น
➢กนัน ้าท่ีมีความแขง็แรง
➢เป็นอุปสรรคต่อการหนีไฟ

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ระยะห่างระหวา่งป้ายทางออก
การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

รูปแบบสญัลกัษ์
Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 

วสท. 021004-18110



กำรติดตั้งป้ำยทำงออกในทำงตรง

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet

ระยะห่างระหวา่งป้ายทางออก

อา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18111



การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

กำรติดตั้งป้ำยทำงออกในบริเวณทำงเลีย้วและทำงแยก

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18112



ระยะห่างระหวา่งป้ายสูงสุดของ
โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18113



ต าแหน่งและการติดตั้งป้ายทางออก
ใกลพ้อ้นเสริมกบัป้ายทางออกดา้นบน

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphetอา้งอิงจากมาตราฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
วสท. 021004-18114



แบตเตอร่ี

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ชนิดของแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีตะกัว่กรดแบบหุ้มปิดมิดชิด 
(Sealed lead acid)

แบตเตอร่ีชนิดนิเคลิเมทลัไฮไดรด์แบบหุ้มปิดมดิชิด 
(Sealed nickel-metal hydride)

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ความจุของแบตเตอร่ี
➢จ่ายไฟไดน้านไม่นอ้ยกวา่ 120 นาที แรงดนัไฟฟ้าต ่าสุดไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 ของแรงดนัพิกดัปกติ และมีระยะเวลาอดัประจุ ไม่เกิน 24 ชัว่โมง

สญัญาณความลม้เหลวของแบตเตอร่ี
➢ป้ายทางออกฉุกเฉินตอ้งส่องสวา่งนานไม่นอ้ยกวา่ 60 นาที

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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การตรวจสอบระบบโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
➢ติดตั้งระบบใหม่             ตอ้งส่องสวา่งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง
➢ตรวจสอบทุก 3 เดออน     ตอ้งส่องสวา่งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง
➢ตรวจสอบทุก 1 ปี           ตอ้งส่องสวา่งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.30 ชัว่โมง

➢ตอ้งประจุไฟฟ้ากลบัเขา้แบตเตอร่ีโดยใชเ้วลาไม่เกิน 24 ชัว่โมง

Emergency Light & Exit Sign : Piyaphan Chanphet
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ระบบน ำทำงเรืองแสงเพ่ือกำรอพยพหนีไฟ
(Photoluminescent Escape Sign Light)

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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➢ ระบบน าทางติดตั้งต ่าใชไ้ฟฟ้า (electrical low mounted way guidance system)
หมายถึง เส้นหรออรอยท่ีเปล่งแสงไดโ้ดยใชไ้ฟฟ้าในภาวะไฟฟ้าภาคปกติลม้เหลว 
โดยติดตั้งสูงจากพอ้นไม่เกิน 1.8 เมตรในทางหนีภยัและใชร่้วมกบัเครอ่องหมายน าทาง

**นิยาม
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➢ ระบบน าทางติดตั้งต ่าไม่ใชไ้ฟฟ้า 
(non-electrical low mounted way guidance system)
หมายถึง เส้นหรออรอยท่ีเปล่งแสงไดโ้ดยไม่ใชไ้ฟฟ้าในภาวะไฟฟ้าภาคปกติ
ลม้เหลว โดยติดตั้งสูงจากพอ้นไม่เกิน 1.8 เมตรในทางหนีภยัและใชร่้วมกบั
เครอ่องหมายน าทาง

**นิยาม
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➢ระบบเปล่งแสง (photoluminescent system)
หมายถึง ระบบน าทางติดตั้งต ่าไม่ใชไ้ฟฟ้าท่ีมีสารเปล่งแสงไดห้ากถูก
กระตุน้ดว้ยอลัตราไวโอเลตหรออรังสีท่ีมองเห็นได ้ซ่ึงพลงังานท่ีเกบ็ไว ้จะ
ปล่อยออกมาเป็นแสงเมอ่อความส่องสวา่งนอ้ยลง
➢การกระตุน้ (excitation) 
หมายถึง การบวนการท่ีอลัตราไวโอเลตหรออรังสีท่ีมองเห็นไดท้ าใหส้าร
เรอองแสง (phosphorescent) สามารถเปล่งแสงได ้

**นิยาม
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ระบบน ำทำงติดตั้งต ่ำแบบเปล่งแสง (Photoluminescent) 
ส ำหรับภำวะฉุกเฉิน

ระบบน าทางติดตั้งต  ่าประเภทไม่ใชไ้ฟฟ้า
Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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ส่วนประกอบของเครอ่องหมาย

เส้นน ำทำง เคร่ืองหมำยน ำทำง

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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การออกแบบแลละติดตั้ง

แบบบนผนงั แบบบนพ้ืน

ไม่เกนิ 0.4เมตร

ทำงหนีภัย

ไม่เกนิ 0.15เมตร

ไม่เกนิ 0.15เมตร

เส้นน ำทำงส ำหรับทำงหนีภัยบนผนังและบนพืน้

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
125



เส้นน ำทำงส ำหรับทำงหนีภัยบนพื้น

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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ภำพตัวอย่ำง

เส้นน ำทำงและเคร่ืองหมำยน ำทำงบนผนังถึง
ทำงออก และเส้นน ำทำงผ่ำนช่องประตู

เส้นน ำทำงในพืน้ที่ทีม่ีกำรเปลี่ยนระดบั

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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สีและกำรติดตั้ง

เคร่ืองหมำยน ำทำงและเส้นน ำทำงควรเป็นสีขำวหรือเขียว

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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ควำมกว้ำงขององค์ประกอบเคร่ืองหมำย
➢เส้นน ำทำงบนผนัง, ขั้นบันได และทำงลำด ควรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 50 มม.

➢ เส้นที่จมูกบันได ควรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 15 มม.

➢ เคร่ืองหมำยน ำทำงควรกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 50 มม.

➢ ประตูทำงออกฉุกเฉินภำยในทำงหนีภัยควรมีเส้นขอบประตูเร่ืองแสงกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 25 มม.

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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สมรรถนะควำมส่องสว่ำงและเวลำตอบสนอง

➢กำรให้แสงสว่ำงทีต่ดิตั้งปกตโิดยกระตุ้นเป็นเวลำ 15นำที

➢ ส่วนประกอบเปล่งแสงต้องปล่อยแสงทนัทีเม่ือเอำแสงสว่ำงออกไป

➢สมรรถนะควำมส่องสว่ำงข้ำงต้นเม่ือน ำมำใช้ในกำรท ำงำนภำวะฉุกเฉินควรนำนได้ถึง 
2.5ช่ัวโมง

ที ่1นำที
𝐦𝐜𝐝/𝐦𝟐

ที ่10นำที
𝐦𝐜𝐝/𝐦𝟐

ที ่30นำที
𝐦𝐜𝐝/𝐦𝟐

ที ่60นำที
𝐦𝐜𝐝/𝐦𝟐

ที ่60นำที
𝐦𝐜𝐝/𝐦𝟐

60 11.5 2.5 1.1 0.3

คุณลกัษณะควำมส่องสว่ำงต ่ำสุดในช่วงเวลำทีส้ิ่นสุดกำรเปล่งแสง
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ท่ีมาของขอ้มูล

มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน 
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 วศิวกรรมฐานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์
ร่างมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน 

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 วศิวกรรมฐานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์
ภาพการตรวจสอบจากบริษทั คอนสตรัคชัน่ ออดดิท จ ากดั

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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มาตราฐานอา้งอิง, มาตราฐานเก่ียวขอ้ง
มอก. 1102-2538: โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบด็เสร็จ
มอก. 2690-2558: การติดตั้งระบบการใหแ้สงสวา่งฉุกเฉิน
มอก. 2430-2552: โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสวา่งจากภายในส าหรับอาคาร

มอก. 2539-2554: การติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสวา่งจากภายใน
ส าหรับอาคาร
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มาตราฐานอา้งอิง, มาตราฐานเก่ียวขอ้ง
BS 5266-1 : Emergency lighting-Part 1: Code of practice for the emergency escape 

lighting of premises
BS 5266-2 : Emergency lighting-Part 2: Code of practice for electrical low mounted way 

guidance systems for emergency use
BS 5266-4 : Emergency lighting-Part 4: Code of practice for design, installation, 

maintenance and use of optical fibre systems 
BS 5266-6 : Emergency lighting-Part 6: Code of practice for non- electrical,  low mounted 

way guidance systems for emergency use 
ISO 16069 : Graphical symbols-Safety signs-Safety way guidance systems (SWGS)
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มาตราฐานอา้งอิง, มาตราฐานเก่ียวขอ้ง
AS. 2293.1 : Emergency escape lighting and exit signs for buildings, Part 1: 

System design, installation and operation

AS. 2293.2 : Emergency escape lighting and exit signs for buildings, Part 2: 
Inspection and maintenance

AS. 2293.2 : Emergency escape lighting and exit signs for buildings, Part 3: 
Emergency escape luminaires and exit signs

Photoluminescent Escape Sign Light : Piyaphan Chanphet
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มาตราฐานอา้งอิง, มาตราฐานเก่ียวขอ้ง
 UL 924 : Emergency lighting exit sign regulations

 UL 1997 : egress path marking

 ISO 6309 : Fire protection-Safety signs

 ISO 7010 : Safety colours and safety signs : safety signs used in workplaces and public areas

 ISO 15370 : Lower Level lighting on Passenger Ships

 ISO 17398 : Safety colours and safety signs - Classification, performance and durability of safety signs

 NFPA 110 : Standard for emergency and standby power systems

 ASTM E 2030 : Guide for recommended uses for photoluminescent safety markings
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มาตราฐานอา้งอิง, มาตราฐานเก่ียวขอ้ง
 ASTM E 2072 : Standard specifications for photoluminescent safety markings

 ASTM E 2073 : Standard test method of photopic luminaires of photoluminescent

 BS EN 60598-2-22 : Luminaires. Particular requirements. Luminaires for emergency lighting

 BS EN 61347-2-7 : lamp control gear. Particular requirements for d.c. supplied electronic ballasts 
for emergency lighting

 BS EN 61347-2-13 : Lamp control gear. Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic 
control gear for LED modules

 BS EN 50171 : Central power supply systems
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