
 
  
 

 
 

 
ประกาศสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย 

ที่ 005/2566 
เรื่อง เกณฑ์การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อส่งมอบงาน สำหรับอาคารทั่วไป อาคารดาตาเซน
เตอร์ สถานพยาบาล และ สนามบิน (Standby generator acceptance test criteria for General 

building, Data Center, Healthcare and Aerodrome) 
  

ด้วยสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ในการประชุมกรรมการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ครั้งที่ 
8/2564-2567 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ได้เห็นชอบประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การ
ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้ที ่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งนายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ได้ลงนามใน
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ดัง
ความทราบแล้วนั้น 

 
บัดนี้ คณะทำงานจัดทำเกณฑ์การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การทดสอบ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อส่งมอบงาน สำหรับอาคารทั่วไป อาคารดาตาเซนเตอร์ สถานพยาบาล และ 
ส น า ม บ ิ น  ( Standby generator acceptance test criteria for General building, Data Center, 
Healthcare and Aerodrome) สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิ์  โดยสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย 
ISBN (e-book) : 978-616-93163-3-6 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ ดังนั้น สมาคมเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าไทยจึงขอประกาศใช้เกณฑ์การทดสอบฯ ดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ในการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การทดสอบเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อส่งมอบงาน ฉบับดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ไทย ที ่www.genthai.or.th ในหัวข้อดาวน์โหลดไฟล์ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566  

 
 
 

   (นายธวัช  มีชัย) 
        นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย 

http://www.genthai.or.th/

